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CABINA ELETTRICA - LOCALE TRASFORMAZIONE

LOCALE/AREA GRUPPO ELETTROGENO

RETE PRIVILEGIATA(PA)
SEZIONE A

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE MEDICALI O SIMILARI

LOCALE CAM1

RETE NORMALE (NA)
SEZIONE A

GE

IG/GE01

IG/BIG/A
RETE NORMALE(NB)

SEZIONE B

RETE PRIVILEGIATA(PB)
SEZIONE B

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

SERVIZI AUSILIARI
QUADRI MT E BT

RETE PRIVILEGIATA
SEZIONE (E)

CABINA ELETTRICA
SERVIZI AUSILIARI

CONG/A-B

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

=

=

=

=

ESSENTIAL
EXTERNAL LIGHTING

AND EXT. LOADS

NORMAL
EXTERNAL LIGHTING

AND EXT. LOADS

COMM/NA-PA COMM/NB-PBCOMM/TR1/2

IG

LOCALE QUARDO ELETTRICO

INTERRUTTORE
MANUALE
BY-PASS

Q-UPS-CAM1/C1

UPS-SA/C1

QE.SA/C1QGBT/C1

RA-A/C1 RA-B/C1

RETE NORMALE - SEZ. B
AI QUADRI SECONDARI

RETE NORMALE - SEZ. A
AI QUADRI SECONDARI

RETE
 PRIVILEGIATA

SEZ. A
AI QUADRI

SECONDARI

Q.EXT

GE01/C1

SG01/C1

UP
S-

C
A

1/
C

1

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE MEDICALI O SIMILARI

LOCALE CAM2

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

=

=

IG

UP
S-

C
A

2/
C

1

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

Q-UPS-CAM2/C1

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE INFORMATICHE O SIMILARI

LOCALE CAI

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

=

=

IG

Q-UPS-CA1/C1

UP
S-

C
A

1/
C

1

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

=

=

SO
C

C
.1

A
/C

1

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

L1.1- 67N CEI 0-16 Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

R - SEZIONATORE SPD

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N CEI 0-16 Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

R - SEZIONATORE SPD

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

CABINA ELETTRICA - LOCALE  TRASFORMAZIONE

IG/BIG/A
RETE NORMALE

RETE PRIVILEGIATA

SERVIZI AUSILIARI
QUADRI MT E BT

CABINA ELETTRICA
SERVIZI AUSILIARI

=

=

COMM/N-P

RETE PRIVILEGIATA
AI QUADRI SECONDARI

INTERRUTTORE
MANUALE
BY-PASS

UPS-SA/PT

Q_SA/PTQ_GBT/PT

RA-A/PT

RETE NORMALE
AI QUADRI SECONDARI

LOCALE/AREA GRUPPO ELETTROGENO

GE

IG/GE01

GE01/PT

SG01/PT

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE INFORMATICHE O SIMILARI

LOCALE CAI

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

=

=

Q-UPS-CA1/PT

UP
S-

C
A

1/
PT

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

=

=

SO
C

C
-IE

1/
PT

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

QMT.C1

TR1.C1

RIF.TR1.C1

TR2.C1

RIF.TR2.C1

Sn 2000kVA
Vcc 6%

20/0,4kV

Sn 2000kVA
Vcc 6%
20/0,4kV

450kVAR

6kVA
aut.1h

450kVAR

8,5kVAR 8,5kVAR

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

SERBATOIO 10.000L

Sn 1700kVA L.T.P.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

SO
C

C
.1

B/
C

1

SO
C

C
.2

A
/C

1

SO
C

C
.2

B/
C

2

AI PIANI INTERRATO E TERRA AI PIANI PRIMO E SECONDO

4,98kW
aut.2h
28 Dorsali

4,98kW
aut.2h
28 Dorsali

3,72kW
aut.2h
92 Dorsali

3,72kW
aut.2h
92 Dorsali

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

QMT.RIC.1

QMT.RIC.2

=

=

SO
C

C
.1

A
/C

2

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

=

=

SERVIZI DI SICUREZZA (t ≤ 0.5s)
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ecc.

SO
C

C
.1

B/
C

2

SO
C

C
.2

A
/C

2

SO
C

C
.2

B/
C

2

AI PIANI INTERRATO E TERRA AI PIANI PRIMO E SECONDO

3,72kW
aut.2h
20 Dorsali

2,73kW
aut.2h
16 Dorsali

QMT.PT

2kW
aut.2h

3,72kW
aut.2h
20 Dorsali

2,73kW
aut.2h
16 Dorsali

6kVA
aut.1h

20kVA
aut.10'

SERBATOIO 10.000L

Sn 1700kVA L.T.P.

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

QE.VVF/C1.NO

RETE NORMALE
SEZIONE (N)

QE.VVF/C1.GE

GRUPPO ELETTROGENO-VVF

LOCALE/AREA GRUPPO ELETTROGENO

RETE PRIVILEGIATA(PA)
SEZIONE A

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE MEDICALI O SIMILARI

LOCALE CAM1

RETE NORMALE (NA)
SEZIONE A

GE

IG/GE01

IG/BIG/A
RETE NORMALE(NB)

SEZIONE B

RETE PRIVILEGIATA(PB)
SEZIONE B

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

SERVIZI AUSILIARI
QUADRI MT E BT

RETE PRIVILEGIATA
SEZIONE (E)

CABINA ELETTRICA
SERVIZI AUSILIARI

CONG/A-B

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

=

=

=

=

ESSENTIAL
EXTERNAL LIGHTING

AND EXT. LOADS

NORMAL
EXTERNAL LIGHTING

AND EXT. LOADS

COMM/NA-PA COMM/NB-PBCOMM/TR1/2

IG

LOCALE QUARDO ELETTRICO

INTERRUTTORE
MANUALE
BY-PASS

Q-UPS-CAM1/C2

UPS-SA/C2

QE.SA/C2QGBT/C2

RA-A/C2 RA-B/C2

RETE NORMALE - SEZ. B
AI QUADRI SECONDARI

RETE NORMALE - SEZ. A
AI QUADRI SECONDARI

RETE
 PRIVILEGIATA

SEZ. A
AI QUADRI

SECONDARI

Q.EXT

GE01/C2

SG01/C2

UP
S-

C
A

1/
C

2

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE MEDICALI O SIMILARI

LOCALE CAM2

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

=

=

IG

UP
S-

C
A

2/
C

2

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

Q-UPS-CAM2/C2

CONTINUITA' ASSOLUTA
UTENZE INFORMATICHE O SIMILARI

LOCALE CAI

CONTINUITA' ASSOLUTA
SEZIONE (C)

=

=

IG

Q-UPS-CA1/C2

UP
S-

C
A

1/
C

2

INTERRUTTORE
MANUALE BY-PASS

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1- 67N Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

L1.1 - 67N C Mot.

24kV - 630A - 20kA (1s)

QMT.C2

TR1.C2

RIF.TR1.C2

TR2.C2

RIF.TR2.C2

Sn 2000kVA
Vcc 6%

20/0,4kV

Sn 2000kVA
Vcc 6%
20/0,4kV

450kVAR

6kVA
aut.1h

450kVAR

8,5kVAR 8,5kVAR

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

20
0A

SERBATOIO 10.000L

Sn 1700kVA L.T.P.

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

BL
IN

D
O

 4
x3

00
0A

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

QE.VVF/C2.NO

RETE NORMALE
SEZIONE (N)

QE.VVF/C2.GE

GRUPPO ELETTROGENO-VVF

RETE PRIVILEGIATA
SEZIONE (E)

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

COMM/TR1/2

LOCALE QUARDO ELETTRICO

SERVIZI ESSENZIALI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(t ≤ 15s)

QE.VVF/PT.NO

RETE NORMALE
SEZIONE (N)

QE.VVF/PT.GE

GRUPPO ELETTROGENO-VVF

TR1.PT

RIF.TR1.PT

TR2.PT

RIF.TR2.PT

Sn 2000kVA
Vcc 6%

20/0,4kV

Sn 2000kVA
Vcc 6%
20/0,4kV

8,5kVAR 8,5kVAR

IG

450kVAR

Simbolo grafico Descrizione simbolo

LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

Trasformatore MT/BT

Centralina di rifasamento fisso trasformatore

Centralina di rifasamento automatico

Gruppo di continuità assoluta/soccorritore

UTENZA
....

Gruppo elettrogeno

Utenza elettrica fissa

Scaricatore di sovratensione

Serbatoio di deposito gasolio, completo di soletta e tiranti di ancoraggio reggispinta idrostatica

GE

Conduttura principale rete Media Tensione

Conduttura principale rete Normale

Conduttura principale rete Privilegiata

Conduttura principale rete Continuità Assoluta

Conduttura principale rete Continuità Assoluta Medicale

Conduttura principale rete Illuminazione di Sicurezza e Servizi di Sicurezza

Conduttura principale rete Servizi Essenziali antincendio

=

=

250kVA
aut.1h

200kVA
aut.10'

SPG+CCI

SPG+CCI

CABINA ELETTRICA - LOCALE TRASFORMAZIONE

CABINA DI RICEZIONE N.2

CABINA DI RICEZIONE N.1

CABINA N.1 BLOCCO OSPEDALECABINA N.2 BLOCCO OSPEDALE CABINA POLO TECNOLOGICO

ARRIVO 20kV DA DISTRIBUTORE

ARRIVO 20kV DA DISTRIBUTORE

250kVA
aut.1h

125kVA
aut.1h

250kVA
aut.10'

125kVA
aut.1h

PFTE

Marzo 2025

00 03/2025 Prima emissione

REGIONE PUGLIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI -“ASL BAT”

Servizio di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento in fase di progettazione,
direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione incluso studio clinico-gestionale, di redazione della relazione geologica, delle

indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le prestazioni accessorie ed eventuali opzioni
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL NORD BARESE"

C.I.G. 9805266978  -  C.U.P. C15F21001850001

Fase:

Disciplina:

Descrizione elaborato:

Scala: Data: Codice elaborato:

Nome file:

COMMITTENTE
Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale - ASL BAT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria (BT)
P.IVA  06391740724 - C.F. 90062670725

sito istituzionale: www.sanita.puglia.it
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MODULO MASTER
AUTOMAZIONE

QGBT

AI MODULI SLAVE
(UNO PER COLONNA)

Cavo ethernet cat.6A U/UTP

MODULO MASTER
AUTOMAZIONE

QGBT

AI MODULI SLAVE
(UNO PER COLONNA)

MODULO MASTER
AUTOMAZIONE

QGBT

AI MODULI SLAVE
(UNO PER COLONNA)
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